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Tab.l Parametri fizico-chimici

Nr Parametri fizico-chimici
Valoarea j
concontrafiei mdxime
admisibile (CMA)

Unitatea de mlsurl Valori obfinute

I Aluminiu 200 ps/l 59.9
1 Amoniu 0.5 mg/l <0,05
3 Alcalinitatea nu se normeaza meechiv/l 2,9
4 Cloruri 250 ms/l 22,0
3 Clor rezidual liber 1.0 mg/l 1.00
6 Conductivitate 2500 microS/cm la 20'C 438
I Concentra{ia ionilor de

hidrogen
>l=6,5;<l=9,5 unitdfi de pH 7,36

8 Culoare Acceptabild consumatorilor
si nici o modificare anormald

AcceptabilS
consumatorilor

9 Calciu nu se normeaza ms/l 60.1
10 Rezidiu sec solubil total 1500 mg/l 292.7
11 Duritatea totall. minim 5 grade germane 8,3
12 Fier 0,3 mg/l <0r1
13 Gust AcceptabilS consumatorilor

gi nici o modificare anormall
Acceptabill

consumatorilor
t4 Mangan 50 tLg,/l n.d.
15 Magneziu nu se normeaza mg,il 12,2
16 Miros AcceptabilE consumatorilor

si nici o modificare anormald
AcceptabilS

consumatorilor
t7 Nitrati 50 ms./l 2,6
18 Nitriti 0r5 ms/l <0,003
t9 Oxidabilitate 3 msOz/l 2.1
20 Sulfat 2s0 me/l 89.6
2l Temperatura OC +23
'r) Turbiditate </=5 UNT <015

T ab.2 Parametrii microbiologici

Nr Parametrii micro biologici Valoarea admisl Unitatea de misuri Valori obfinute

I Bacterii coliforme 0 numir/l00 ml 0
) Escherichia coli(E.coli) 0 numir/l00 ml 0
3 Enterococi (Strentococi fecali) 0 numir/l00 ml 0
4 Clostridium Derfrinsens 0 numlr/100 ml 0

Concluzie: Conform analizelor fizico - chimice 9i microbiologice, proba de apI corespunde
cerinlelor 9i normeloi sanitare, conform prevederilor HG nr. 934 din 15.08.2007.


