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Tab.1 Parametri fizico-chimici

Concluzie: Conform analizelor fizico - chimice 9i microbiologice, proba de ap5 corespunde
cerinlelor si normelo( sanitare, conform prevederilor HG nr. 934 din 15.08.2007.

Nr Parametri fizico-chimici
Valoarea .

f

concontrafiei maxime,
admisibile (CMA).

Unitatea de mlsuri Valori obfinute

1 Aluminiu 200 tLg/l 31,9
2 Amoniu 0,5 ms.[l <0.05

3 Alcalinitatea nu se normeaza meechiv/l 2,6
4 Cloruri 250 mq/l 19.5

I Clor rezidual liber 1.0 mgil 1,00

6 Conductivitate 2s00 microS/cm la20"C 409
Concentrafia ionilor de
hidrosen

)l=$,J;<l=),5 unit[fi de pH 7,38

8 Culoare Acceptabili consumatorilor
si nici o modificare anormall

Acceptabiltr
consumatorilor

9 Calciu nu se normeaza me/l 52,1

10 Rezidiu sec solubil total r500 me/l 280.3
11 Duritatea totali. minim f, grade germane 7.4
t2 Fier 0,3 ms/l <0,1

l3 Gust AcceptabilS consumatorilor
si nici o modificare anormall

Acceptabill
cnne rrmnfnrilnr

t4 Mansan 50 tts/l n.d.
15 Magneziu nu $e normeazl ms/l 11.6

16 Miros Acceptabill consumatorilor
si nici o modificare anormali

AcceptabilS
consumatorilor

17 Nitrati 50 me/l 3,9
18 Nitriti 0,5 me/l <0.003

t9 Oxidabilitate f, meOz/l 'r)
20 Sulfat 250 mg/l 74.7

2l TemDeratura oc +23
22 Turbiditate </=5 UNT <0r5

T ab.2 Parametrii microbiologici

Nr Parametrii microbiologici Valoarea admisi Unitatea de misuri Valori obfinute

1 Bactetii coliforme +,.Q num[r/100 ml 0

2 Escherichia coli(E.coli) 0 numir/100 ml 0

3 Enterococi (Streptococi fecall) 0 numlr/100 ml 0
4 Clostridium oerfrinsens 0 numir/100 ml 0


