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Tab.1 Parametri fizico-chimici 

 

Nr 

 

Parametri fizico-chimici 

 

Valoarea 

concentraţiei maxime 

admisibile ﴾CMA﴿ 

 

Unitatea de măsură 

 

Valori obţinute 

1 Aluminiu 200 AL µg/l 160,0 

2 Amoniu 0,5 NH4 mg/l 0,01 

3 Alcalinitatea nu se normează HCO3 mgechiv/l 2,8 

4 Cloruri 250 CL mg/l 24,0 

5 Clor rezidual liber 1,0 CL2 mg/l 1,0 

6 Conductivitate 2500 microS/cm la 20ºC 467,0 

7 Concentraţia ionilor de 

hidrogen 

>/=6,5;</=9,5 unităţi de pH 7,92 

8 Culoare Acceptabilă consumatorilor 

şi nici o modificare anormală 
 Acceptabilă 

consumatorilor 

9 Calciu nu se normează Ca mg/l 55,1 

10 Rezidiu sec solubil total 1500 mg/l 294,3 

11 Duritatea totală, minim 5 0 dH 10,2 

12 Fier 0,3 Fe mg/l <0,1 

13 Gust Acceptabilă consumatorilor 

şi nici o modificare anormală 
 Acceptabilă 

consumatorilor 

14 Mangan 50 Mn µg/l 31,7 

15 Magneziu nu se normează Mg mg/l 10,9 

16 Miros Acceptabilă consumatorilor 

şi nici o modificare anormală 
 Acceptabilă 

consumatorilor 

17 Nitraţi 50 NO3 mg/l 2,5 

18 Nitriţi 0,5 NO2 mg/l <0,003 

19 Oxidabilitate 5 mg O2/l 1.6 

20 Sulfat 250 SO4 mg/l 70,6 

21 Temperatura - ºC +16 

22 Turbiditate </=5 UNT <0,5 

Tab.2 Parametrii microbiologici 

 

Nr 

 

Parametrii microbiologici 

 

Valoarea admisă 

 

Unitatea de măsură 

 

Valori obţinute 

 

1 Bacterii coliforme 0 număr/100 ml 0 

2 Escherichia coli﴾E.coli ﴿ 0 număr/100 ml 0 

3 Enterococi ﴾Streptococi fecali ﴿ 0 număr/100 ml 0 

4 Clostridium perfringens  0 număr/100 ml 0 
 

Concluzie: Conform analizelor fizico–chimice și microbiologice, proba de apă corespunde cerințelor  

și normelor sanitare, conform prevederilor LEGE R.M. Nr.182 din 19.12.2019 
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Raport 

a încercărilor  de  laborator 

 

Denumirea STA, laborator Staţia de tratare a apei 

 

Codul  

probei  fantome 

Proba 

Nr.____ 

Obiectivul  propus  spre  

investigare 

Determinarea  clorurilor  în 

apă 

Metoda  de investigare  GOST  4245-72 

Rezultatul la 2 încercări 

paralele  

C1= 

С2= 

Rezultatul mediu obţinut См= 

Data  efectuării 

încercărilor 

 

Semnătura  

 

 


